SCHEMA ULOZENI POTRUBI

PVC SN 8 DN 200 a 150
: V ZAMKOVE DLAZBE — dlaZebnT kostka tl. 60 mm, & 1100 mm

— kladeci vrstva tl. 30 mm, & 1100 mm
I — cementovd stabilizace SC C8/10 tl. 120 mm, & 1100 mm
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DRENAZNI STERKOVE LOZE
DRENAZNI TRUBKY BEZ FILTRAGNI
H Poznamka: VRSTVY d125
B DRENAZ A STERKOVE LOZE SE PROVEDE V PRIPADE V¥SKYTU SPODNI VODY
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